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1 Hyrje

Zyra e Rregullatorit pér Energji paraget kété raport konsultativ bazuar né kérkesén e Ministrisé sé
Ekonomisé pér té vlerésuar gmimin maksimal pér ankandin e erés prej 75MW, ngase ¢mimi i referent nuk
ofron nxitje té mjaftueshme pér té pasur ofertues té mjaftueshém pér té ofruar konkurrencén e
nevojshme pér ankandin e shpaluar nga Ministria.

Zyra e Rregullatorit pér Energji (ZRRE) aktualisht éshté né proces té vlerésimit té ¢mimit té fiksuar
maksimal (tavan) pér ankandin e ardhshém té erés 75 MW. Ky Dokument Konsultativ éshté pérgatitur né
pérputhje me Metodologjiné pér Pércaktimin e Premiumit té Fiksuar Maksimal, Cmimit té Fiksuar
Maksimal dhe Tarifés Nxitése Maksimale, e cila éshté publikuar né fagen e internetit té ZRRE-sé.

Sipas nenit 11, pika 6, té Ligjit Nr. 08/L-258 pér Promovimin e Pérdorimit té Burimeve té Ripértéritshme
té Energjisé (Ligji pér BRE), Rregullatori, brenda afatit prej tridhjeté (30) ditésh nga kérkesa e Ministrisg,
cakton Premiumin e Fiksuar maksimal ose Cmimin e fiksuar maksimal pér ¢do Proces té Ofertimit
Konkurrues. Ligji Nr. 08/L-258 pér Promovimin e Pérdorimit t& Burimeve té Ripértéritshme té Energjisé
parasheh zhvillimin e kornizés rregullative pér promovimin e pérdorimit té Burimeve té Ripértéritshme té
Energjisé né Republikén e Kosovés, duke pérfshiré promovimin e Skemave Mbéshtetése konkurruese,
transparente dhe mekanizma té tjeré té partneritetit publiko-privat.

Raporti synon té vendosé njé ¢mim mbi té cilin ofertat e dorézuara né ankand nuk do té pranohen ose do
té diskualifikohen nga Komisioni i themeluar nga Ministria e Ekonomisé sipas nenit 18, pika 2, té Ligjit pér
Nxitjen e Pérdorimit té burimeve té ripértéritshme té energjisé, ndérsa ofertat mé té uléta konsiderohen
ekonomikisht té favorshme dhe pér kété arsye nuk do té pérjashtohen nga procesi i ofertimit.
Metodologjia parashikon gé, gjaté pércaktimit té ¢mimit té fiksuar maksimal, rregullatori do té synojé té
vendosé ¢mimin né njé nivel gé lejon konkurrencé té mjaftueshme brenda procesit té ofertimit
konkurrues, duke siguruar gé kapaciteti i synuar né ankand té mund té kontraktohet me njé ¢mim té
arsyeshém.

Ky Dokument Konsultativ ofron propozimin e ZRRE-sé pér ¢mimin tavan pér ankandin e erés 75 MW dhe
éshté i strukturuar si mé poshté:

e Kapitulli 2 shpjegon metodologjiné pér vlerésimin e ¢gmimit té fiksuar maksimal (tavan);
e Kapitulli 3 shpjegon jep Informacione sgaruese rreth ankandit té erés

e Kapitulli 4 vleréson parametrat hyrés pér pércaktimin e gmimit;

e Kapitulli 5 ofron propozimin e ZRRE-sé pér ¢mimin.

Konsultimet me palét e interesuara jané esenciale né hartimin e politikave té géndrueshme rregullative.
ZRRE fton zhvilluesit e erés, konsumatorét, shogériné civile dhe palét e tjera té interesuara qé té
shqgyrtojné té dhénat dhe géndrimet e ZRRE-sé té paragitura né kété Raport, me té cilat ata mund té mos
pajtohen, dhe té komentojné mbi to bazuar né fakte, duke ofruar kundérargumente ose duke ofruar té
dhéna té reja qé ZRRE-ja mund té mos e keté marré parasysh né propozimin e saj. Komentet pér kété
Dokument Konsultativn mund té dorézohen né ményré postén elektronike me email né:
ero.pricingtariffs@ero-ks.org ose té dorézohen né letér né adresén e méposhtme:
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Zyra e Rregullatorit pér Energji
Departamenti pér Tarifa dhe Cmime
Rr. Bekim Fehmiu (ish. Ndértesa Fazita) kati 2, 10000 Prishtiné, Kosové,

Afati i fundit pér komente éshté 27 Shtator 2024.

Pas shqyrtimit té komenteve té pranuara, ZRRE-ja do té publikojé Raportin Pérfundimtar sé bashku me
pérgjigjet ndaj komenteve té marra gjaté periudhés sé konsultimeve. Komentet e pranuara pér kété
dokumenti Konsultativ do té publikohen né fagen elektronike zyrtare té ZRRE-sé.

2 Metodologjia e kostos sé nivelizuar té energjisé elektrike (LCOE)

Metodologjia pér vlerésimin e ¢mimit té fiksuar maksimal (tavan) pér ankandin e erés 75 MW gé pritet te
shpallet nga Ministria e Ekonomisé bazohet né llogaritjen e kostos sé nivelizuar té energjisé elektrike
(LCOE) té njé centrali tipik té erés, dhe me analizén mbéshtetése té tregut té energjisé sé erés né Evropé.

Llogaritja e kostos sé nivelizuar té energjisé elektrike bazohet né nenin 7 dhe 8 té Metodologjisé pér
Pércaktimin e Premiumit Maksimal Fiks, Cmimit Maksimal Fiks dhe Tarifés Nxitése Maksimale. Cmimi fiks
maksimal dhe tarifa nxitése maksimale, té pércaktuara sipas alternativés LCOE, zbatojné ekuacionin e
méposhtém:

kostoja totale e projektit

LCOE =
Prodhimi (output) total i projektit
Kostoja total jektit Zn Ce
ostoja totale e projektit = —_—
J pToj =1 (1+ 1)t
Prodhimi total i projektit Zn E.
rodhimi total i projektit = —_—
proj t=1(1+1)t
C
Z?zl—t
1 ;
Lcop = — A+T)"
Zn Et
t=1(1 +r)t
Ku:
LCOE - Kostoja e Nivelizuar e Energjisé Elektrike, pér té vendosur Tarifén Nxitése Maksimale /
Cmimin Maksimal Fiks;
C; - Kostot/shpenzimet né vitin t, té kryera gjaté ndértimit dhe gjaté periudhés sé kontratés
mbéshtetése;
E; - Energjia elektrike e prodhuar né pikén e matjes né vitin t;
r - Norma e zbritjes (WACC);

- Kohézgjatja e Kontratés pér Mbéshtetje e caktuar pér ankandin specifik.
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3 Informacioni sqgarues rreth ankandit té erés

Ankandi i ardhshém i energjisé sé erés do té keté njé kapacitet total prej 150 MW, me njé Marréveshje
15-vjecare pér Blerjen e Energjisé (PPA). Ankandi éshté i ndaré né dy pjesé: 75 MW do té jepet né 2024
dhe pjesa tjetér e kapacitetit né 2025. Cmimi i fiksuar maksimal (tavan) né kété raport éshté analizuar
vetém pér ankandin e paré (75 MW), i cili nuk éshté me lokacion specifik. Kriteret e dhénies sé ¢mimit pér
kété ankand jané vetém ¢mimi, duke pérdorur rregullin e gmimit paguaj sipas ofertimit (pay-as-bid).

Udhézimi Administrativ (ME) Nr. 02/2023 pér Cakun e Energjisé Elektrike nga Burimet e Ripértéritshme té
Energjisé né Shtojcén | (Kapaciteti i Energjisé Elektrike nga BRE (MW)) parasheh trajektoren kombétare
pér ndértimin e kapaciteteve té reja gjeneruese bazuar né teknologjiné e Erés né njé kapacitet prej 677
MW deri né vitin 2030. Pér té siguruar pérmbushjen e cakut afatgjaté dhe vjetor té energjisé elektrike nga
burimet e ripértéritshme té energjisé do té pérdoren edhe masa mbéshtetése pérmes procedurave
konkurruese.

Cmimi i mbéshtetjes do té indeksohet sipas inflacionit dhe mbulimi i kapacitetit do té jeté mbi bazén e
pagesés sipas prodhimit, duke mbuluar 100% té véllimit. Skema e mbéshtetjes bazohet né dispozitat e
Tarifave Nxitése sipas nenit 12 té Ligjit pér Promovimin e Pérdorimit té Burimeve té Ripértéritshme té
Energjisé. Sipas dispozitave té ligjit pér BRE-té, konvertimi né njé Kontraté té dyanshme pér Diferencé
(CfD) do té ndodhé pasi té jeté funksional tregu njé-dité-para né Kosové pér 12 muaj rresht (neni 12). Sé
fundi, pérgjegjésia balancuese, edhe sipas ligjit pér BRE (neni 14), kufizohet né véllime té jobalancit mé té
madha se 10%.

4 Vlerésimi i parametrave kryesoré té ankandit

Ky kapitull do té thellohet né parametrat kryesoré pér ankandin e erés, duke u fokusuar né faktorin e
shfrytézimit té kapacitetit, mesatarja e ponderuar e kostos sé kapitalit (WACC), shpenzimet kapitale
(CAPEX) dhe shpenzimet operative (OPEX). Ky vlerésim éshté bazuar né té dhénat e mbledhura nga
raportet e pérgatitura nga Fraunhofer ! 2, Lazard 3, IRENA 4, NREL °, WindEurope® dhe Departamenti i
Mbretérisé sé Bashkuar pér Biznes, Energji dhe Strategji Industriale ’.

L nstituti Fraunhofer pér Sistemet e Energjisé Diellore ISE, 2021. Kostoja e Niveluar e Energjisé Elektrike: Teknologjité
e Energjisé sé Rinovueshme.

2 |nstituti Fraunhofer pér Sistemet e Energjisé Diellore ISE, 2024. Kostoja e Niveluar e Energjisé Elektrike: Teknologjité
e Energjisé sé Rinovueshme

3 Lazard, 2024. Kostoja e niveluar e Energjisé+

YIRENA, 2023. Kostot e gjenerimit té fuqisé sé rinovueshme né 2022

5 NREL, 2023. Rishikimi i kostos sé energjisé sé erés 2022

5 Evropa e erés, 2024. Energjia e erés né Evropé: 2023 Statistikat dhe perspektiva pér 2024-2030

7 Departamenti i Mbretérisé sé Bashkuar pér Biznesin, Energjiné dhe Strategjiné Industriale, 2023. Kostot e
Prodhimit té Energjisé Elektrike 2023
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4.1 Faktori i Kapacitetit

Faktori i shfrytézimit té kapacitetit éshté njé element i réndésishém hyrés pér llogaritjen e LCOE dhe
¢mimit maksimal té ankandit. Faktori i shfrytézimit té kapacitetit pér centralet me eré ndikohet nga
shpejtésia e erés, shpérndarja e shpejtésisé sé erés, lloji i turbinés (diametri i rotorit, lartésia e gendrés)
dhe teknologjia e pérdorur pér balancimin e centralit. Pér shkak té natyrés sé ankandit me lokacion
jospecifike, ZRRE-ja nuk mund té kryejé njé analizé specifike té Faktorit té shfrytézimit té kapacitetit nga
té dhénat e shpejtésisé sé erés pér vendndodhjen e sistemit. Késhtu, ZRRE-ja do té mbéshtetet né té
dhénat e disponueshme nga faktorét e kapacitetit té centraleve me eré té raportuara né Kosové dhe
Evropé.

Bazuar né prodhimin e energjisé té PE Kitka dhe PE Selaci dhe kapacitetet e instaluara té raportuara, PE
Kitka dhe PE Selaci nga viti 2020 deri né vitin 2022 ( Figura 1, majtas), kané arritur Faktorét e Kapacitetit
ndérmjet 28.2% dhe 32.2%. Té dy kéto centrale me eré mbéshteten né kuadér té skemés sé kompensimit
me tarifa Nxitése, pa reduktime dhe pa kufizime né sasiné e energjisé sé bleré népérmjet MBE-sé.

Figura 1gjithashtu paraget atlasin e erés sé Kosovés® pér faktorét e kapacitetit t& turbinave me eré té
klasés Il IEC. Turbinat me eré té klasés Il IEC jané projektuar pér vende me shpejtési mesatare té erés
deri né 7,5 m/s dhe kéto turbina zakonisht kané rotoré shumé té médhenj pér t'i lejuar ato té kapin sa mé
shumé energji nga shpejtésité mé té uléta té erés, me té cilat pérballen. Harta thekson rajonet me
shpejtési té ndryshme té erés dhe potencialin pér zhvillimin e energjisé sé erés. Shkallét e ngjyrave té
hartés tregojné disponueshmériné e burimeve té erés né rajone té ndryshme. Si¢ shihet, né shumicén e
rajoneve me potencial té konsiderueshém faktori i kapacitetit varion nga 25% deri 40%.

8https://globalwindatlas.info/en/area/Kosovo
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Figura 1. Faktori i Kapacitetit té PE Kitka dhe PE Selaci gjaté viteve 2020 — 2022 (maijtas). Faktori i
Kapacitetit pér Kosovén bazuar né Atlasin e Erés (djathtas)

Pér té ofruar njé pasqyré gjithépérfshirése té pérformancés sé energjisé sé erés né Evropé, ZRRE ka
ekzaminuar faktorét mesatar té kapacitetit té centraleve me eré né vende té ndryshme.

Figura 2paraqget faktorét mesataré té ponderuar té kapacitetit té centraleve té erés pér vende té
ndryshme né Evropé. Si¢ shihet, faktorét e kapacitetit jané rritur né ményré té géndrueshme pér shkak té
pérmirésimeve né teknologjité e turbinave me eré. Megjithaté, gjaté viteve té fundit, faktori mesatar i
shfrytézimit té kapacitetit té centralit sé erés éshté ulur, dhe kjo mund t'i atribuohet faktit se investitorét
po lévizin né vende me shpejtési mé té ulét té erés, pér shkak se lokacionet me shpejtési mé té larté té
erés tashmé jané zhvilluar si projekte. Faktorét e kapacitetit mé té ulét né vitin 2022 u raportuan né
Gjermani me 28%, dhe mé té lartat né Irlandé me 40%.

Fagja 5 nga 13



60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

—4— Danimarké == Suedi Gjermani Mbretéri e Bashkuar
== |tali —@— Spanjé e—pe Francé e— AUstri

Kroaci —&— Qipro —f—Finlandé —te— Greqi
== |rlandé Holandé Norvegji Poloni

Portugali —4— Ukrainé

Figura 2. Faktori mesatar i ponderuar i kapacitetit té centralit té erés né toké né Evropé (IRENA, 2023)

WindEurope (2024), vleréson se faktorét e kapacitetit pér centralet e reja té erés né toké do té jené mes
30 dhe 35%. Departamenti i Mbretérisé sé Bashkuar pér Biznes, Energji dhe Strategji Industriale (2020),
pérdori njé faktor kapaciteti prej 34.8%, si njé mesatare. Fraunhofer (2021) pérdor faktoré té ndryshém
kapaciteti bazuar né vendndodhje té ndryshme né Gjermani. Pér lokacionet e pafavorshme, Fraunhofer
vleréson njé faktor kapaciteti prej 20.5%, né Gjermaniné Veriore ku shpejtésia e erés priret té jeté mé e
larté, ata vlerésojné 28.5%, dhe pér vendet bregdetare dhe me eréra té forta ata vlerésojné faktorét e
kapacitetit deri né 36.5% (Fraunhofer IWES 2024). Faktori mesatar i kapacitetit pér Centralet e Erés né
toké, té ndértuar né vitin 2016 né Gjermani ishte 31.1% (Fraunhofer IWES 2018).

Bazuar né kété analizé, ZRRE vleréson se faktorét e kapacitetit té arritura nga centralet e erés té instaluara
né Kosové, pavarésisht numrit té vogél, japin njé vlerésim mé té pérafért té faktoréve mesatare té
shfrytézimit té kapacitetit qé pritet té arrihen né Kosové. Kéto shkallé té kapacitetit gjithashtu jané té
péraférta me shkallét e kapacitetit té raportuara né Evropé. ZRRE, supozon shkallén e faktorit té
kapacitetit pér ankand ndérmjet 28.2% dhe 32.2%. Ky faktor kapaciteti rezulton né njé prodhim vjetor té
energjisé prej 185,274 MWh — 211,554 MWh, pér projektin specifik prej 75 MW té instaluar. Kjo shkallé
pérputhet me té dhénat e mbledhura dhe siguron njé objektiv realist dhe té arritshém pér prodhimin e
energjisé sé erés né Kosoveé.

4.2 Mesatarja e ponderuar e kostos sé kapitalit (WACC)

Mesatarja e Kostos sé Ponderuar té Kapitalit (MKPK), apo WACC, éshté njé komponenté e réndésishme e
analizés sé LCOE. ZRRE ka béré vlerésimin e MKPK gjaté vitit 2022 pér sektorin e energjisé elektrike né
Kosové. ZRRE konsideron se rrethanat e njé investitori, té cilit pas fitimit té ankandit i garantohet shitja e
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energjisé, nuk dallojné né masé té konsiderueshme nga rrethanat e analizuara né raportin konsultativ té
ZRRE.

Tabela 1. Parametrat WACC

Proporcioni i kapitalit bazé 40.00 %
Norma e tatimit mbi té ardhurat e korporatave 10.00 %
Norma reale pa risk 3.65%
Premia e borxhit 2.09 %
Ekuiteti Beta 0,8

Premium i riskut té ekuitetit 5.04 %
Kostoja reale e ekuitetit 8.09 %
Kostoja reale e borxhit 5.74 %
WACC real — para tatimit 7.69 %

ZRRE gjithashtu ka analizuar nivelet e raportuara té€ MKPK pér shtetet Evropiane pér sistemet e energjisé
me eré né toké, né bazé té té dhénave té mbledhura nga IRENA. Duhet té theksohet se pér krahasim me
MKPK té raportuar nga IRENA, MKPK e konsideruar éshté konvertuar nga MPKK reale para tatimit, né
MKPK reale pas tatimit. ZRRE konsideron qé MPKP e konsideruar pasyqron kostot e kapitalit nga
investitorét dhe éshté e krahasueshme me vendet e rajonit.
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Figura 3. MKPK té raportuara né vendet Evropiane pér impiante té erés né toké, reale para tatimit
(IRENA 2023)°

4.3 Shpenzimet kapitale (CAPEX)

Shpenzimet kapitale pérfshijné té gjitha kostot e instalimit té turbinave me eré nga kéndvéshtrimi i
investitorit. Komponentét kryesoré té CAPEX jané gjeneratorét e turbinave me eré, invertorét, ndértimi
dhe montimi, lidhja me rrjetin e transmetimit (pérfshiré nénstacionin), kabllot DC (RrV), siguria né kostot
e punés, monitorimi, instalimet elektrike dhe mekanike, inspektimi dhe projektimi i sistemit. Pér analizén
e kostove kapitale (CAPEX), ZRRE ka analizuar té dhénat nga raportet e pérgatitura nga viti 2021 deri né
2024, nga Fraunhofer, Lazard, IRENA dhe Departamenti i MB pér Biznes, Energji dhe Strategji Industriale.
Kéto raporte pérmbajné vlerésime té kostove totale pér projekte té erés né toké né Evropé. Kjo e dhéné
éshté paragitur né Figura 3, ku valutat jané konvertuar né bazé té kursit historik té kémbimit. Fraunhofer
(2024) pérdori njé vleré totale CAPEX prej 1,900 €/kW si vlerén mé té larté pér kostot totale kapitale té
centraleve té erés. Vlera mé e ulét e vlerésuar né 2024 éshté nga Departamenti i Mbretérisé sé Bashkuar
pér Biznes, Energji dhe Strategji Industriale (2024) né 1,095 €/kW.

9 IRENA (2023), The cost of financing for renewable power, International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi.

Fagja 8 nga 13



2,500 ® NREL

® Fraunhoffer Low

2,000 2,000
1,900 ® %%gg ° Fraunhoffer High
1,664 ® ' g
> 1,500 1,400 ® : 1,485 Lazard Low
< 1389 ® Lazard High
() ® 1,095
1,000 942 ®
® IRENA Low (Europe)
500 ® IRENA High (Europe)
® UK Department of Energy
) ® UK Department of Energy
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Figura 3. Vlerésimet e CAPEX-it pér projektet e erés
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Figura 4bazohen né té dhénat nga IRENA (2023) dhe WindEurope (2024). Kostot totale té kapacitetit
ndryshojné nga vendi né vend né Evropég, ku faktorét kryesoré nxités pér kéto dallime jané maturimi i
zinxhiréve té vlerés sé komponentéve té erés dhe toka dhe kufizimet gjaté Iéshimit té lejeve. IRENA dhe
WindEurope ofrojné vlerésime totale CAPEX pér vitin 2022. Vlerat u pérshtatén me valutén e vitit 2024
duke marré parasysh indeksin e IHCK-sé té Kosovés té raportuar nga Agjencia e Statistikave té Kosovés.

I < 1.200 [ 1,200-1,400
1,400-1,600
1,600-1,800
1,800-2,000 [ll=2,000

1253 1788
‘iaiéé 1502
1794 1669
1920
1467
1943 1278
1468 1811*
1678
1875

Figura 4. CAPEX total né €/kW pér vende té ndryshme evropiane (IRENA, 2023) né 2022, i rregulluar pér
inflacionin deri né vitin 2024. *Té dhénat nga WindEurope
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Té dhénat né

Figura 4jané paragitur gjithashtu né njé grafik boksi né
Error! Reference source not found..

Grafiku i boksit ilustron shpérndarjen e vlerave CAPEX,
duke treguar gamén e ndérkuartileve (IQR) nga 1,467
€/kW né 1,875 €/kW. CAPEX mesatar éshté 1,678 €/kW.
Pérgindja e 75-t€, me 1,875 €/kW, tregon se 75% e pikave
té té dhénave jané nén kété vleré, duke theksuar gamén e
sipérme té kostove tipike CAPEX pér projektet e energjisé
sé erés.

Duke marré parasysh kété analizé, ZRRE-ja konsideron se
kostot totale té& CAPEX-it pér ankandin e erés me lokacion
jospecifik do té variojné nga 1,467 €/kW — 1,875 €/kW.

Kjo shkallé e vlerésimeve té pritura éshté né pérputhje me
vlerat e raportuara CAPEX pér projektet e erés né toké né
rajon.

4.4 Shpenzimet Operative (OPEX)

£/kW
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Figura 6. Paragitjia né boks e vlerave té
raportuara té CAPEX-it né 2024 €/kW

Shpenzimet fikse operative (OPEX) pér energjiné e erés pérfshijné kostot teknike té operimit, sigurimin e
sistemit, mirémbajtjen parandaluese dhe korrigjuese, menaxhimin e operimit, kostot e girasé sé tokés
dhe siguriné e centralit té erés. Raporti i kostove té gjenerimit té energjisé sé ripértéritshme té IRENA-s
(2022), paraget kontratat fillestare té shérbimit té ploté pér centralet me eré né toké bazuar né indekset
e ¢mimeve O&M té Bloomberg New Energy Finance (BNEF). Kontratat fillestare té shérbimit té ploté nuk
pérfshijné shpenzimet qé nuk mbulohen nga kontratat e shérbimit (p.sh. sigurimet, pagesat e girasé sé

tokés, taksat lokale dhe faktoré té tjeré).
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Figura 5. Kontratat fillestare té shérbimit té ploté pér O&M (BNEF, 2022). Rregulluar pér 2023 dhe 2024
duke pérdorur IHCK

Kontratat fillestare té shérbimit té ploté pér centralet me eré né vitin 2022 u vlerésuan né 15.8 S/kW, ose
15.07 €/kW. Té rregulluara pér inflacionin né Kosové (bazuar né vlerat e IHCK-sé té raportuara nga
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Agjencia e Statistikave té Kosovés), kontratat fillestare té shérbimit té ploté pér centralet me eré né vitin
2024 jané vlerésuar né 16.06 €/kW ose 16,058 €/MW ( Figura 5).

4.5 Pérmbledhje e parametrave kryesoré dhe rezultateve té Analizés sé Kostos sé
Nivelizuar té Energjisé (LCOE).

Tabela 2. Pérmbledhje e parametrave pér llogaritjen e LCOE

Parametri Vlerat e shqyrtuara

Véllimi i ankandit 75 MW
Marréveshja pér blerjen e energjisé | 15 vjet

elektrike

Faktori i Kapacitetit té Centralit me Eré  28.2% - 32.2%
WACC - para tatimit 7.69%

CAPEX 1,467 — 1,875 €/kwW
o&M 16,058 €/MW/vit

Parametrat kryesoré té llogaritjes sé LCOE jané pérmbledhur né Tabela 2.

Error! Reference source not found.paraget rezultatet e llogaritjeve né LCOE. Minimumi qé ka rezultuar
éshté 65.3 €/MWh, ndérsa maksimumi 93.5 €/MWh. ZRRE
konsideron qé pér shkak té natyrés sé ankandit me lokacion

jo-specifik, investitorét do té konsiderojné lokacionet me 100

kosto té investimit (CAPEX) té larté, vetém né rastet kur ato 9 93.5
lokacione kané faktoré té kapacitetit té larté, dhe anasjelltas. 90

Né bazé té kétij parimi, ZRRE vleréson qé ¢mimi maksimal pér 85 81.9
ankandin e erés me lokacion jo té pércaktuar duhet té jeté < 80

prej 74.6 €/ MWh dhe 81.9 €/ MWh. § 75

ZRRE konsideron se parametrat e analizuar dhe rezultatet w70 74.6
pasuese pérafrojné né njé masé té konsiderueshme 65 653
parametrat dhe rezultatet qé jané né terren. 60

Pér kété arsye, ZRRE né kété raport analizon edhe rezultatet ;5)

nga ankandet e ngjashme né Evropé dhe cmimet e energjisé
g &l P ¢ &l LCOE Reale

sé erés né tregjet evropiane. ZRRE gjithashtu konsideron se o
Figura 8. Rezultatet e kalkulimit té LCOE

¢mimi maksimal duhet té vendoset né njé nivel qé nuk kufizon
konkurrencén né ankandin e erés, por gjithashtu nuk siguron
fitime té tepruara né rast té konkurrencés sé ulét.

4.6 Rezultatet nga ankande té ngjashme né Evropé

4.6.1 Cmimet rajonale tavan pér ankandet e erés

Tabela 3ofron njé pérmbledhje té ¢mimeve tavan té ankandeve té fundit té energjisé sé erés né vende té
ndryshme té rajonit, duke demonstruar diversitetin né rezultatet e ankandeve dhe ¢mimet tavan. Pér
shembull, ankandi i korrikut 2023 i Shqipérisé vendosi njé ¢mim tavan prej 75 €/MWh, duke rezultuar né
dhénien e 222.5 MW me ¢mime té dhéna qé variojné midis 44.88 €/MWh dhe 74.95 €/MWh. Né ankandin
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e Serbisé té gushtit 2023, ¢mimi tavan u caktua né 105 €/MWh, me kapacitet té dhéné té erés me ¢mim
ndérmjet 64,48 €/MWh dhe 84 €/MWh, ku u aplikuan ¢mimet e fiksuara té indeksuara me inflacion.
Moldavia, duke planifikuar njé ankand pér vitin 2025, ka propozuar njé ¢mim tavan prej 77.88 €/MWh,
megjithése rezultatet jané né pritje. Né Kroaci, ¢mimi tavan pér ankandin e vitit 2022 u caktua né 61.1
€/MWh, megjithaté, pér shkak t& mosinteresimit né kapacitetet e ankandit, gmimi tavan u rrit né 75.27
€/MWh né vitin 2024. Nuk kishte asnjé projekt té dhéné té erés né ankandin e erés té Kroacisé né 2024.
Pérvecg késaj, Rumania ka vendosur gmimet maksimale té fiksuara né 93 €/MWh.

Tabela 3. Cmimet rajonale tavan pér ankandet e erés

Rezultati i e
Kapaciteti i nxjerré | ankandit té e .
. " pér erén Komentet Burimet
né ankand erés :
. (nominale)
(nominale)
Asnje'md'eksm i Balkan
inflacionit nuk —Green
Shaioéria 44,88 € - zbatohet pér —Ener
X Og3p Synimi: 100 MW | 74,95 75 €/MWh cmimet e fiksuara. Ne—wfx
€/MWh Rezultati: 222.5 MW | =~
.. . EBRD
(mbéshtetje dhe —
. MIE
kapacitete tregtare) | —
Zbatohen ¢mimet e
Serbisé | pér kuoténeerés, | 6448€-84 | oo | ?mLetge
2023 50 MW kuota pér | €/MWh - ~aimeze
solar Rezultati: 400 MW Taiyang
eré, vetém 11.6 MW | MRE
solare
Moldavia Objektivi: 105 MW
2025 pér erén, 60 MW N/A 77,88 €/MWh MM
pér solar.
Rezultati: Nuk éshté | Balkan
Objektivi: 150 MW dhéné kapaciteti pér | Green
Kroacia pér erén eré. Energy
2
2024 N/A 75,27 €/MWh Centrale me eré prej | News
200 kW deri né 18 Magazine
MW. PV
o 60,38 o
Objektivi: 300 MW £/MWh Magazine
. pér eré, 300 MW . 61,1 €/MWh Kryesisht nuk ka Enerdata
Kroacia N (dhéné pér . N
2022 pér solar dhe 30 dv broiekte (460,91 interesim pér Ballkan
MW pér RE té y proje HRK/MWh) ankandin Green
tiera nga Acciona, Ener
jera. 78 MW) =NETEY
News
Rumania | Objektivi: 5000 . . ,
2024 MW solare dhe ere N/A 93 €/MWh PPA: CFD 15-vjecare | Revista PV
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4.6.2  Rezultatet nga Ankandet Evropiane té Erés

Ky grafik né Figura 6ilustron informacionin e mbledhur nga Wind Power Monthly's Tender Watch, paraget
¢mimet mesatare té ofertés (€/MWh) pér ankandet e energjisé sé erés né vende té ndryshme nga viti
2017 deri né vitin 2024. Para vitit 2022, cmimet né pérgjithési mbetén té qgéndrueshme ose né rénie, me
¢mime mesatare té ponderuar té ofertés jané 43,01 €/ MWh né 2017 dhe 57,63 €/MWh né 2019.
Megjithaté, duke filluar nga viti 2022, ka njé rritje té dukshme té gmimeve mesatare, me ¢cmime qé u rritén
né 77,55 €/MWh né 2023 né 77,96 €/MWh né 2023 Ky trend rrités pasqyron ndryshimin e kushteve té
tregut dhe rritjen e kostove né vitet e fundit.

ZRRE nuk e bazon vlerésimin e ¢mimit tavan né rezultatet nga ankandet e energjisé sé erés né toké né
Evropé, pér shkak té dallimeve né lokacion, specifikat e ankandeve dhe mekanizmat mbéshtetés.
Megjithaté, kjo analizé shérben si bazé pér trendet rajonale pér ankandet e tregut té erés né toké dhe
rezultatet e tyre.
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Figura 6. Cmimi mesatar i ofertés qé rezulton nga ankandet e energjisé sé erés né toké

5 Vlerésimi i gmimit maksimal té fiksuar ( tavan) pér ankandin e erés 75 MW

Bazuar né vlerésimin e kostos sé nivelizuar té energjisé (LCOE), si dhe né vlerésimin e tregut té energjisé
sé erés, ZRRE konsideron se ¢gmimi maksimal duhet té vendoset né nivelin prej 78.5 €/MWh, né ményré
gé té sigurohet interes dhe konkurrencé e mjaftueshme pér ankandin e erés prej 75 MW. Prandaj, né
harmoni me nenin 3 té Metodologjisé pér pércaktimin e premiumit maksimal fiks, ¢mimit té fiksuar
maksimal dhe tarifés nxitése maksimale, vetém ofertat qé tejkalojné Cmimin e Fiksuar Maksimal prej 78.5
€/MWh pérjashtohen nga procesi i ofertimit konkurrues.
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