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1. Qéllimi

Qéllimi i kétij dokumenti &shté pércaktimi i kritereve teknike pér kygje paralele t& gjeneratoréve pér
veté-konsum né Rrjetin e Shpérndarjes.

2. Fushéveprimi

Dispozitat e kétij dokumenti jané té aplikueshme pér Operatorin e Sistemit té Shpérndarjes gé ofron
shérbime té energjisé elektrike, pér pérdoruesit ekzistues qé shfrytézojné kéto shérbime, si dhe pér
pérdoruesit e ardhshém té sistemit té shpérndarjes té cilét kérkojné kygje té gjeneratoréve pér veté-
konsum né rrjetin elektrik.

3. Struktura e dokumentit

Ky dokument pérmban:

1. Aplikimin pér kygje;

2. Kriteret e pércaktimit te fugisé maksimale gjeneruese pér veté-konsum;
3. Skemat e kygjes né rrjet; dhe

4, Shtojca.

4. Pérkufizimet

1. Shprehjet e méposhtme jané pérdorur né kété dokument kané kuptimet si mé poshté:

1.1 Aplikuesi {parashtruesi i kérkesés) - &shté personl fizik ose juridik, i cili aplikon pér kygje té
gieneratorit té burimeve té ripértéritshme té energjisé (BRE-ve} pér veté-konsum né rrjetin e
shpérndarjes.

1.2 Vet-konsumator i burimeve té Ripértéritshme (Prosumator) - nénkupton konsumatorin fundor
qé operon brenda hapésirave té tij té& vendosura brenda kufijve té ngushté, gé& prodhon energji
elektrike té Ripértéritshme pér konsum vetanak, si dhe i cili mund té ruajé ose shesé energji
elektrike té Ripértéritshme té prodhuar nga veté ai, me kusht q&, pér njé veté-konsumator té
burimeve té Ripértéritshme jo-familjar, kéto veprimtari nuk pérbéjné veprimtariné e tij kryesore
tregtare ose profesionale.

1.3 Objekti | vet-konsumatoréve me burime té Ripértéritshme - nénkupton objektin e gjenerimit té
instaluar né njé ambient té konsumatorit pérfundimtar dhe t& lidhur me instalimet e brendshme
té konsumatorit, té vendosura brenda kufijve t& mbyllur, té cilét gienerojné energji elektrike té
Ripértérishme pér konsum vetanak, dhe té cilét mund ta ruajné até energji né objektin e vet pér
ruajtje ose ta shesin energjiné e prodhuar burimet e Ripértérishme nga ata.

1.4 ZRRE — nénkupton Zyrén e Rregullatorit pér Energji té Republikés s& Kosovés.

1.5 Furnizues - do té thoté kompania e licencuar nga ZRRE-ja pér té furnizuar me energji elektrike
konsumatorét pérfundimtar.

1.6 Pélqimi Elektroenergjetik dhe Zgjidhja Teknike - dokumentet zyrtare 1€ léshuara nga OS5Sh, e ku
pérshkruhen kushtet teknike dhe administrative pér kygje.
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1.7 Operatori i Sistemit té Shpérndarjes (né tekstin e métejmé: OSSH) - nénkupton personin fizik ose
juridik, pérgjegjés pér operimin, mirémbaijtjen dhe, nése &shté e nevojshme, zhvillimin e sistemit
té shpérndarjes né njé zon& té caktuar, she sipas rastit, interkoneksionin e tij me sistemet tjera,
dhe pér sigurimin e aftésisé afatgjate té sistemit pér t& p&rmbushur kérkesat e arsyeshme pér
shpérndarjen e energjisé elektrike,

1.8 Niveli i ulét § rrjetit shpérndarés - éshté njé rrjet shpérndarés me nivel té tensionit 0,4 kv.

1.9 Niveli i mes&m i rrjetit shpérndarés — &shté rriet shpérndarés me nivel té tensionit 6kV,10 kv,
20kV dhe 35 kV.

1.10Kapaciteti total i instaluar - do té thoté shuma e té gjitha kapaciteteve té instaluara té paneleve
solare té integruara, ose né rast t& ndonjé teknologjie tjetér té ripértéritshme, shuma e té gjitha
kapaciteteve té instaluara t& objektit veté-gjenerues t& Prosumatorit.

2. Shprehjet qé nuk jané té pércaktuara me kété dokument duhet té interpretohet né pérputhje me
Rregullén Nr. 03/2023 pér Vet- Konsumatorét me Burime t& Ripértéritshme, Rregullén Nr.
03/2023 pér Procedurén e Autorizimit pér Ndértimin e projekteve t8 Energjisé, si dhe
legjislacionin pérkatés pér sektorin e energjisé,

S. Baza Rregullative
5.1 Rregulla pér vet-konsumatorét me Burimeve té Ripé&rtéritshme (ZRRE/Rregulla Nr.03/2023)

Kjo Rregull pércakton parimet e gjeneratoréve pér veté —konsum té energjisé elektrike nga Burimet e
Energjisé sé Ripértéritshme (BRE), metodologjiné e llogaritjes, aplikimin e gjeneratoréve pér veté-
konsum dhe procedurén e kygjes.

5.2 Rregulla e Procedurés sé Autorizimit pér Ndértimin e Projekteve té Energjisé (ZRRE/Rregulla
Nr.03/2022)

Kjo Rregull pérveg tjerash pércakton edhe procedurén e autorizimit pér ndértimin e kapaciteteve té

reja gjeneruese pér vet-konsumatorét nga Burimet e Ripértéritshme.

5.3 Kodi i Rrjetit dhe Kodi | Matjes sé& OSSH

Kodi i Rrjetit i OSSH-sé dhe Kodi i Matjes sé& OS5H-sé pércakton kérkesat inxhinierike dhe teknike té

kygjes, matjes si dhe kritereve tjera teknike te pércaktuara ne kuadér te kétyre kodeve si dhe
pércakton edhe kufirin ndérmjet operatoréve dhe té shfrytézuesve té sistemit té shpérndarjes.

5.4 Metodologiia e Taksave te Kygjes té Rrjetit té Shpérndarjes

Dispozitat e Metodologjisé s& Taksave pér Kycje né Rrjetin Shpérndarés [né tekstin e métejmé:
Metodologjia) jané té aplikueshme pér Operatorin e Sistemit t& Shpérndarjes q& ofron shérbime té
energjisé elektrike, pér pérdoruesit ekzistues qé shfrytézojné kéto shirbime, si dhe pér pérdoruesit e
ardhshém té sistemit té shpérndarjes té cilét kérkojné kycje né rrjetin elektrik.

Né Parimet pér Péreaktimin e Taksave pér Shfrytézimin e Sistemit té Shpérndarjes dhe Taksat e Kygjes
jané té pérshkruara parimet e taksave té kygjes gé duhet té pérgatiten né ményré qé t'i mundésojé
shfrytézuesve té sistemit gé& t& béjné njé vlerésim mbi taksat e aplikueshme t& kygjes sipas
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6. Aplikimi pér kygje

1. Té drejté aplikimi ka ¢do konsumator fundor i energjisé elektrike i cili éshté i regjistruar tek
Furnizuesi si dhe &shté i kygur né nivelin e tensionit té ulét (TU) 0.4kV dhe nivelet e tensionit té
mesém (TM) 6kV, 10kV, 20 kV dhe 35kV.

2. Pér¢do aplikacion té ri duhet té jené t& bashkangjitura dokumentet e méposhtme:
s Aplikacioni pér konsumatoré prodhues sipas Shtojcés 1;
e Autorizimi | klientit pér instaluesin/zhvilluesin e projektit;
¢ Licenca e kompanisé projektuese {profili elektroenergjetik), dhe diploma e inxhinierit zhvillues
té projektit;
e Projekti elektrik, i cili né kété fazé pérfshin:
~ fuginé e kérkuar si konsumator prodhues (kWp);
- lloji i BRE-ve (solar, me eré, me uj&, biomasé, biogazet etj.);
— vlerésimi vjetor i prodhimit té energjisé {kWh) nga gjeneratori sipas muajve;
— konsumin e energjisé nga rrjeti né 12 muajt e fundit (kWh);
- Koeficienti i prodhimit sipas llojit te teknolog]isé;
— Informacion rreth komponentéve té sistemit, duke pérfshira:

¢ Modulin fotovoltaik

i. Tipi

ii. Prodhuesi

iii. Modeli

iv. Kapaciteti modulit (W)

v. Numriivargjeve (ang. Strings)
s Invertori

i, Nr.linvertoréve té instaluar
iil.  Kapacitetii invertorit (kW)
iii.  Tipi: njé-fazor, tre-fazor
iv.  Prodhuesi

v. Modeli
vi.  Faktoriifugisé
¢ Baterité (nése ka)

i.  Kapaciteti i baterive (kWh)
ii. Tipi
ii.  Prodhuesi.

7. Zbatimi i kritereve pér pércaktimin e fuqisé sé lejuar maksimale gjeneruese pér veté-

konsum

1. Pércaktimi i fuqisé sé lejuar maksimale pér vet-konsumatorét llogaritet n& pajtim me formulat e
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pércaktuara né nenin 6 té Rregullés pér vet-konsumatorét me burime té ripértéritshme.

. Prosumatorét té cilat gjat@ vitit kalendarik injektojné mé tepér se 10% té& energjisé qé e

konsumaoijné gjaté vitit t& njéjté, do ta humbin Statusin e Prosumatorit né momentin e vértetimit
té tij nga ana e operatorit té shpérndarjes apo té transmetimit né varésisht prej nivelit té kycjes.

. Pér géllim té paragrafit 2 1& kétij neni, Prosumatorét duhet t& kufizojné fuqginé e injektuar né rrjet

ashtu qé nuk e tejkalojné 10% té vlerés sé energjisé sé& konsumuar.

. Nése né pércaktimin e fugisé maksimale té lejuar sipas paragrafit 1 te kétij seksioni, duke u bazuar

né profilin e prodhimit dhe konsumit, energjia e injektuar rezulton té jeté mé e madhe se 10% té
energjisé sé konsumuar, konsumatorit do ti lejohet fugia maksimale pér instalimin e kapaciteteve
gjeneruese ashtu qé nuk tejkalohet pragu prej 10% té vlerés sé energjisé sé konsumuar.

. Pér konsumataorét e rinjé apo kur nuk ka té dhéna té disponueshme atéheré; Peen § 50%*

kapaciteti i kontraktuar, me mundési gé vitet e ardhshme konsumatori t& aplikojé pér rishikim
bazuar né aktivitetin e ti].

. Kapatitetet totale té lejuara té gjenerimit nga té gjithé konsumatorét prodhues té kycur né té

njéjtin trafostacion TM/TU, té llogaritura sipas dispozitave té& kétij neni, nuk duhet té kalojné
vlerén prej 40% té fuqisé sé instaluar té transformatorit TM/TU (Pdg<0.4 Sn).

. Kycja e konsumatoréve prodhues né té njéjtin trafostacion (me pronési t& 055h-sé} béhet sipas

listés s& shé&rhimit prioritare ashtu si¢ pranohen kérkesat { i pari apliken i pari shérbehet).

. Prosumatorét té cilét e humbin e statusin e vet-konsumatorit me Burime té Ripértéritshme sipas

Rregullés Nr. 03/2023, kané té drejtén e aplikimit p&r t& rimarr até pas njé (1) viti, n& pajtim me
detyrimet ligjore t& Rregullés Nr. 03/2023 dhe pas plotésimit t& kritereve teknike sipas késaj
procedure.

Matja

0SSH do té béjé instalimin dhe mirémbajtjen té vetém njé njehsori, ky njehsoré do té jeté me
matjen né dy drejtime i cili do té regjistrojé energjing e t&rhequr (konsumuar) nga 0OSSH dhe
energjiné e plasuar né OSSH (injektuar). Ky njehsoré do té shérbej si njehsoré kryesor pér qéllime
té faturimit.

Po ashtu sipas kérkesave té Rregullés Nr. 03/2023, pérveg njehsorit dy drejtimesh, tek Prosumatori
duhet vendosen edhe njé ape mé shumé matés té energjisé elektrike varésisht nga ményra e
kycjes sé Prosumatorit né rrjet, pér té evidentuar prodhimin e gjithmbarshém té energjisé
elektrike.

Skemat e kygjes né rrjet

Kategorizimi i skemave sipas fugisé sé lejuar gjeneruese:

1.
2.

Kategoria I: Prosumatorét deri né 15 kW {Pmax_gen S 15 kW) njé skemé
Kategoria Il: Prosumatorét nga 15 kW deri né 400 kW (15 kW < Prax_gen S 400 kW), dy skema
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3. Kategoria ll: Prosumatorét mbi 400 kW ({Prmau_gen > 400 kW) dy skema

Shénim: Pér kategorité (| dhe Ill, do té kemi dy skema te ndryshme té kygjes varésisht nga vendndodhja
e pikés matése. Pér secilén nga kategorité do té kemi pra:

Rasti 1: Kur matja e energjisé elektrike éshté né shtyllé, konsumatori ka panel pér montim té jashtém
apo né aférsi té trafostacionit.

Rasti 2: Kur &shté njé matje e vetme e energjisé elektrike pér njé konsumatoré né njé trafostacion.

Skema 1: Kategoria I: Pray_gen S 15 kW
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Skema 2.1: Kategoria Il: 15 kW< Prys_ger S 400 kW, Rastil
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Shiénim: Né rastet kur ormani distributiv i konsumatorit ka hapésiré té mjaftueshme pér kygje té&
gienerimit sipas skemés 5é propozuar nga KEDS pér rastin Nr.1 té kategorisé sé 1I-t&, si dhe &shté né

giendje té rregullt teknike dhe/apc me mundési madifikimi atéheré do té mund té shfrytézohet i njéjti
orman me kusht gé té respektobhet logjika e skemés.
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Skema 2.2: Kategoria l: 15 kW < Pras_gn & 400 kW, Rasti 2
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Shénim: Né rastet kur kabllo e cila furnizon njérén nga objektet e konsumatorit né té cilin ndodhen
panelet solare i plotéson kushtet teknike pér kycje, atéheré gjenerimi mund té kyget sipas skemés 2.1,

Skema 3.1: Kategoria IIl; > 400 kW, Rasti 1
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Shénim: Né rastet kur ormani distributiv i konsumatorit ka hapésiré té& mjaftueshme pér kygje té
gienerimit sipas skemés sé propozuar nga KEDS pér rastin nr.1 té kategorisé sé |I|-t&, si dhe éshté né
giendje t& rregullt teknike dhefapo me mundési modifikimi atéheré do t& mund té shfrytézohet i njéjti

orman me kusht gé té respektohet logjika e skemés,
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Skema 3.2: Kategoria NI: > 400 kW, Rasti 2
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Shénim: Né rastet kur kabllo e cila furnizon njérén nga objektet e konsumatorit né té cilin ndodhen
panelet solare i plotéson kushtet teknike pér kygje, atéheré gjenerimi mund té kycet sipas skemés 3.1.

Ndalja e objektit Vet&-gjenerues té Prosumatoréve né rast té humbjes sé tensionit té rrjetit duhet té
jeté automatike.

10. Publikimi i t& dhénave

0OSSH obligohet gé ti publikoj Kriteret Teknike pér Kygje té gjeneratoréve pér vet-konsum né Rrjetit
Shpérndarjes s’ bashku me shtojcén né fagen elektronike té OSSH.

0OS5H duhet té publiko] kapacitetet instaluese té stabilimenteve elektroenergjetike dhe ngarkesat e
tyre né baza vjetore, ose né ¢do kohé sipas kérkesés sé& ZRRE-s&, né& ményré transparente dhe jo-
diskriminuese,

11. Dispozita tjera

Kriteret Teknike pér Kygje t& gjeneratoréve pér vet-konsum pér Rrietin e Transmisionit, do té trajtohen
né ményré té vecanté pér raste té vecanta nga KOSTT, né pajtim me Rregullén Nr. 03/2023 pér vet-
konsumatorét me Burime té Ripértérishme dhe Kodet e Rrjetit.

12, shfuqizimi

Me hyrjen n8 fuqi t& Kritereve Teknike pér Kygje té gjeneratoréve pér vet-konsum né Rrjetit
Shpérndarjes sipas Vendimit té ZRRE-s&, shfuqizohet ¢do akt apo proceduré e brendshme, e cila éshté
zbatuar deri mé tani dhe ¢do dispozité tjetér gé éshté né kundérshtim me kété.

13. Hyrja né fuqi

Kriteret Teknike pér Kygje té Gjeneratoréve pér Vet-kansum né Rrjetit Shpérndarjes hyjné né fuqi né
ditén e aprovimit nga Bordi i ZRRE-s&, dhe do té publikohet né fagen elektronike zyrtare t& ZRRE.
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SHTOICA 1. FORMULARI | KERKESES PER KYCIE

Nr. treferencés.: Click here to enter text.
Data: Click here to enter a date.

Pjesa 1: Té dhénat e konsumatorit : Pjesa 2: Té dhiinat e personit té autorizuar {nése ka}

Emri, Mbiemrt: Click here to enter text Emri, Mbiemri: Click here to enter text.

Nr. [ 1D: Click here to enter text. Nr. [ 1D.: Click here to enter text.

Shifra e konsumatorit; Click here to enter lext. Emri | kompanisé: Click here to enter text.

Adresa: Click here to enter text, Nr. i biznesit t& kompanisé: Click here to enter text.
Nr. I tel: Click here to enter text. Adresa; Click here to enter text.

E-mail adresa: Click here to enter text, Nr. i tel: Click here to enter text.

E-mail adresa: Click here to enter text.

Pjesa 3: Té dhé&nat teknike || Pjesa 4: Té dhénat e sistemit fatoveitaik [FV)

Kapaciteti | kontraktuar: Click here to enter text kW a} Modulet FV
Veprimtaria e objektit: Click here to enter text. 1 Tipi: Monokristaling O Polikristaliné LI
Lloji | BRE: Solar O0 Me eré O Blomasé O Tjetér: (Specifiko) Tjetér: Click here to enter text.
Click here to enter text. il Prodhuesi Click here to enter text.
Kapaciteti gjenerues i kérkuar: Click here to enter text. kW, fil, Modeli Click here Lo enter text.
Instalimi | baterive pér ruajtje té energjisé: Po O Jo O; iv.  Fugia nominale Click here to enter text. Wy
b} Invertori
i. Nr. invertoréve té instaluar: Click here to enter
text.
Konsurmi Vlerésimi i Vlerésimi
i Fugia e inverterit Click here to enter text kKW
prodhimit tepricés sé
" ili. Tipl: Njé-fazor 0  Tre-fazor O
injektuar né
iv. Prodhuesi Click here to enter text.
rrjet
V. Medeli: Click here to enter text.
Muaji viti kwh kwh kWh
vi. Faktori i fugisé cosphi : Click here to enter text.
Janar
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