
 
 

1 
Adresa: Rr. Bekim Fehmiu (Ish Ndërtesa e Fazitës), kati:2, 10000 Prishtinë, Kosovë 
Tel: 038 247 615 lok. 101, Fax: 038 247 620, E-mail: info@ero-ks.org, web: www.ero-ks.org 

 

Prishtinë, 12 nëntor 2024 
Kodi i ZRRE‐së: V_ 

 

Bordi i Zyrës së Rregullatorit për Energji  

Duke u bazuar në: 

− Nenin 9, paragrafi 1, nën-paragrafi 1.7, nenin 15 dhe 17 të Ligjit për Rregullatorin e Energjisë 
(Nr. 05/L-084); 

− Nenin 17 dhe 18 të Rregullës për Zgjidhjen e Ankesave dhe Kontesteve në Sektorin e 
Energjisë; 

− Rregullën për Kushtet e Përgjithshme të Furnizimit me Energji; 

− Metodologjinë e Taksave te Kycjes të Rrjetit te Shpërndarjes; 

− Dëshmitë e paraqitura nga palët; dhe 

− Rekomandimi i DMK-së të ZRRE‐së: ZRRE/DMK_R_2604_09_24 i dt.09.09.2024; 

në seancën e mbajtur më datë 12 nëntor 2024 nxori këtë: 

V E N D I M 

I. REFUZOHET ankesa e aplikuesit V. K.,  “Rugove” SH.P.K, nga Komuna e Pejës, si në arsyet e 
paraqitura në këtë vendim. 

II. Mbetet ne fuqi Vendimi i KEDS-it me nr. 4208, i datës 05.04.2024 

I. Vendimi nxirret dhe publikohet në gjuhet zyrtare në Republikën e Kosovës. 

II. Vendimi hyn në fuqi në datën e miratimit të tij nga Bordi i ZRRE-së, dhe i njëjti do të publikohet në 
faqen elektronike zyrtare të ZRRE-së. 

 A r s y e t i m 
 

Aplikuesi V. K., “Rugovë” SHPK, me datë 02.05.2024, ka paraqitur ankesë pranë DMK-së në ZRrE duke 

kontestuar Përgjigjen me nr. 4208 të Departamentit për Shërbime me Konsumatorë në KEDS të datës 

05.04.2024 si dhe Pëlqimin Elektroenergjetik dhe Zgjidhjen Teknike Nr.1219 datë 05.02.2024, me 

propozimin që ankesa të aprovohet si e bazuar në tërësi, me kërkesën që ndërrimi i kthinave te 

kërkuara ne TSB “ELANI” me kod 50000004002 te behet nga KEDS përveç një kthine dalëse. Aplikuesi 

V. K., “Rugove” SHPK ka aplikuar ne KEDS per revidimin e Zgjidhjes teknike te marre me PEE &ZT nr. 

9930 date 31.10.2023 per ndryshimin e mënyrës se kyçjes. 

Provë: Kërkesa per revidim te zgjidhjes teknike nr. 9930 date 31.10.2023  

                
Me datë 05.02.2024 KEDS ka lëshuar Pëlqimin Elektroenergjetik dhe Zgjidhjen Teknike nr. 1219 ku ka 

theksuar se:  Aplikuesi fillimisht është pajisur me PEE nr. 2444 dt. 30.03.2022, per ndërtimin e TS-it me 

fuqi Sn= 630 kVA me Pmnj=420kW ne daljen:”Arbreshi" me kod: 50000006 te cilin Pëlqim 

Elektroenergjetik e ka paguar  përmes Faturës nr. 02-2675 datë 12.04.2022 por qe nuk e ka realizuar. 

Pastaj ka bërë kërkesë te re me projekt te reviduar per ndërtimin e TS-it me fuqi Sn= 160kVA per Pmnj 
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= 120kW, dhe me propozimin per kyçjen e TS-it te ri ne daljen 10(20)kV “Radavci" me kod: 50000004 

ku dhe është pajisur me PEE nr. 8680 dt. 25.08.2022 te cilën e ka realizuar (RT pozitiv Nr. 249 datë 

16.01.2023). Tani ka bëere kërkesë te re per rritjen  e fuqisë së TS-it ekzistues nga Sn= 160kVA ne Sn= 

630kVA, ku është pajisur me PEE & 7.T nr. 9930 dt. 31.10.2023, të cilin e ka paguar por që nuk e ka 

realizuar. Tani ka bere kërkesë te re per revidim të zgjidhjes teknike, me sakte ndryshimin e mënyrës 

se kyçjes, prandaj KEDS pasi ka shqyrtuar kërkesën, lëshon ketë PEE & ZT me këto kushte te reja 

teknike. 

Provë: PEE dhe ZT nr. 7696 datë 28.07.2023  

 
Me datë 05.02.2024 aplikuesi Visar Kelmendi, “Rugove” SHPK, ka parashtruar kërkesë ne KEDS qe te i 

behet revidimi i Pëlqimit Elektroenergjetik dhe Zgjidhjes Teknike te Kycjes nr. 1219 datë 05.02.2024 

duke kërkuar qe nga Zgjidhja Teknike te largohet edhe kërkesa per ndërrimin e kthinave ne TS “ELANI” 

me kod 50000004002 duke kërkuar qe kthinat te mbesin ekzistuese, duke shtuar vetëm kthinën per 

degëzimin e ri per shkak se kështu ashtu do te jete barre e madhe per ne investimin ne linjën e re, e 

kur te shtohen edhe kushtet e kthinave ne po na detyron te mbyllim këtë investim per shkak se siç jeni 

edhe ne dijeni krejt këto investime po detyrohemi te bëjmë per 300kW .                    

Provë: Kërkesa e aplikuesit per revidim te Pëlqimit Elektroenergjetik dhe Zgjidhjes Teknike nr. 1219 

datë 05.02.2024.   

Me datë 05.04.2024 Departamenti I shërbimeve per konsumatori ne KEDS, ka lëshuar përgjigjen ne te 

cilën thuhet se: “ju informon se kërkesa juaj per ndryshimin e zgjidhjes teknike përkatësisht mos 

përfshirja e ndërrimit te kthinave 10(20)kV, refuzohet dhe mbesin ne fuqi kushtet teknike te dhëna 

sipas PEE paraprak nr. 1219 dt.05.02.2024 me Arsyetimin se: Kërkesa juaj per revidim te zgjidhjes 

teknike përkatësisht mos përfshirja e ndërrimit te kthinave 10(20)kV, refuzohet pasi qe kthinat 

ekzistuese nuk plotësojnë kushtet teknike per kyçje te re sipas zgjidhjes suaj teknike dhe rrjedhimisht 

vlen Pëlqimi Elektroenergjetik paraprak me nr. 1219 dt.05.02.2024.                         

Provë: Përgjigja e KEDS nr. 4208 datë 05.04.2024 

Me datë 03.05.2024 i pakënaqur me përgjigjen e KEDS-it, aplikuesi brenda afatit ligjor paraqet ankesë 

pranë DMK-së në ZRRE, duke kontestuar refuzimin e kërkesës së tij nga ana e KEDS-it. 

Provë: Ankesat e aplikuesit e datës 03.05.2024 ne DMK 

 
Bordi i ZRRE, duke analizuar të gjitha dëshmitë e paraqitura nga ana e aplikuesit dhe KEDS-it, ka vërejtur 
se:  

Aplikuesi Visar Kelmendi, “RUGOVE” SHPK ka aplikuar ne KEDS per revidimin e Zgjidhjes teknike te 

marre me PEE &ZT nr. 9930 date 31.10.2023 per ndryshimin e mënyrës se kyçje s. Bazuar ne kërkesën 

e aplikuesit, KEDS me datë 05.02.2024 ka lëshuar Pëlqimin Elektroenergjetik dhe Zgjidhjen Teknike nr. 

1219 ku ka theksuar se:  Aplikuesi fillimisht është pajisur me PEE nr. 2444 dt. 30.03.2022, per ndërtimin 

e TS-it me fuqi Sn= 630 kVA me Pnmj=420kW ne daljen:”Arbreshi" me kod: 50000006 te cilin Pëlqim 

Elektrenergjetik e ka paguar  përmes Faturës nr. 02-2675 datë 12.04.2022 por qe nuk e ka realizuar. 

Pastaj ka bërë kërkesë te re me projekt te reviduar per ndërtimin e TS-it me fuqi Sn= 160kVA per Pmnj 

= 120kW, dhe me propozimin per kyçjen e TS-it te ri ne daljen 10(20)kV “Radavci" me kod: 50000004 

ku dhe është pajisur me PEE nr. 8680 dt. 25.08.2022 te cilën e ka realizuar (RT pozitiv Nr. 249 datë 
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16.01.2023). Tani ka here kërkesë te re per rritjen  e fuqisë së TS-it ekzistues nga Sn= 160kVA ne Sn= 

630kVA, ku është pajisur me PEE & 7.T nr. 9930 dt. 31.10.2023, të cilin e ka paguar por që nuk e ka 

realizuar. Tani ka bere kërkesë te re per revidim të zgjidhjes teknike, me sakte ndryshimin e mënyrës 

se kyçjes, prandaj KEDS pasi ka shqyrtuar kërkesën, lëshon ketë PEE & ZT me këto kushte te reja 

teknike. Bazuar ne te dhënat e Pëlqimit vërtetohet se zgjidhja teknike i është lëshuar per veprimtarinë 

afariste: 

Fabrike per agropërpunimin e produkteve te qumështit, 1 njësi ekzistuese DPE-9074434, Fuqia 

ekzistuese e transformatorit Sint=160 kVA, fuqia e re e transformatorit Sint=630 kVA  ku fuqi 

maksimale te njëkohshme prej Pmnj=420kW(sipas projektit elektrik): 120 kW ekz + 300 kW. Ne PEE 

dhe ZT po ashtu janë përcaktuar edhe kushtet teknike te kyçjes si dhe mënyrës se furnizimit te 

aplikuesit.     

Furnizimi i objekteve me energji elektrike te behet nga trafostacioni ekzistues TSB 10(20)kV Sn 160kVA 

Visar Ramiz Kelmendi "RUGOVA" SII.P.K me kod: 50000004056 i cili furnizohet nga dalja 10(20)kV "J0S 

Radavci" me kod: 50000004 prej NS 110/35/10 kV "Peja 1”. Kyçja e re te realizohet ne kthinën e re 

dalëse të vendosur ne TS-in “TSB ELANI" Sn=630 kVA me kod: 50000004002 (kthinat ekzistuese ne TS‐ 

in me kod: 50000004002 duhet të zëvendësohen me kthina te reja(1+1+1+1+1) kthina 10(20)kV 

(hyrëse trafofusha, dalëse, dalëse, dalëse). Kthinat: hyrëse, trafo fusha dhe tri dalëse duhet te jenë  me 

ndarës te fuqisë me sistem elektrik dhe mekanik të mbylljes se dyerve (blinda ekzistuese e TS-it me 

kod 50000004002 mund te shfrytëzohet në qoftë se  i plotëson kushtet per vendosjen e kthinave te 

reja, përndryshe duhet te ndërrohen me blindë te re sipas standardeve teknike).  

Bordi i ZRrE bazuar ne shqyrtimin e te gjithë dokumentacionit, kërkesën e aplikuesit per modifikimin e 

kycjes ekzistuese/rritja e kapacitetit si dhe PEE dhe ZT nr. 1219 datë 05.02.2024 konstaton se aplikuesi 

Visar Kelmendi, “Rugove” SHPK me rastin e aplikimit per modifikimin e kycjes ekzistuese/rritja e 

kapacitetit ka vepruar konform nenit 8 dhe 9 te Rregullës per Kushtet e Përgjithshme te Furnizimit me 

Energji elektrike si dhe nenin 9 te Metodologjisë se Taksave te kyçjes se OSSH-së e ku thuhet se: “Çdo 

person fizik apo juridik, gjenerator/prodhues apo Konsumator Prodhues mund të aplikojë për kyçje të 

re apo modifikim të kyçjes ekzistuese në Sistemin e Shpërndarjes, me qëllim të furnizimit me energji 

elektrike apo gjenerimit të energjisë elektrike”, kurse ne paragrafin 3 nen paragrafin 3.2 te këtij neni 

thuhet se: “Përdoruesit ekzistues ose të ardhshëm të sistemit të shpërndarjes duhet të marrin ofertën 

e kyçjes për kyçje në sistemin e shpërndarjes nga OSSH kur rrisin kapacitetin në sistemin e 

shpërndarjes;”. Ne nenin 10 po ashtu janë te përcaktuara edhe fazat e procesit të kërkesës për kyçje 

dhe shqyrtimi i kërkesës së aplikuesit për kyçje në sistemin e shpërndarjes si dhe per modifikimin e 

kyçjes aktuale andaj edhe Operatori i Sistemit të Shpërndarjes ka respektuar kushtet e përcaktuara ne 

nenin 10.2 duke përgatitur ofertën per kyçje përkatësisht ka lëshuar PEE dhe ZT nr. 1219 datë 

05.02.2024 me te cilat janë te përcaktuara te gjitha kushtet teknike te cilat duhet te plotësohen para 

kyçjes përfshirë edhe vendin ku do te behet kyçja, gjithmonë bazuar ne kërkesën dhe projektin e 

dorëzuar nga aplikuesi per kyçje.     

Aplikuesi pas vizitave te bëra e ne veçanti TSB “ELANI” me kod 50000004002 e qe sipas PEE dhe ZT nr. 

1219 datë 05.02.2024 i është kërkuar qe te bëhen ndërrimet e kthinave , përkatësisht vendosjen e 5 

kthinave te reja (1+1+1+1+1) kthina 10(20)kV (hyrëse trafofusha, dalëse, dalëse, dalëse) te njëjtën e 

ka kundërshtuar me faktin se TS “ELANI” është pronë e KEDS dhe se nuk i takon aplikuesit qe te beje 
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ndërrimin e kthinave, paraqet se pari rrezik per punëtorët e KEDS, konsumatorët dhe popullatën qe 

kalon aty pari, qe janë jashtë përdorimit per shkak te dëmeve te shkaktuar nga lidhjet e shkurtra qe 

kane ndodhur ne këtë pajisje, është e pa mundur te merremi me konsumatorët e KEDS, te cilët do te 

mbesin pa furnizim me energji elektrike gjate ndërrimit te kthinave 10 kV, përveç kthinave 10 kV duhet 

te bëhen edhe riparime tjera si: kulmi, dyert, tabela e tensionit te ulte, rregullim gjeneral te saj si dhe 

TS është i ndërtuar ne prone private dhe se vetëm KEDS mund te bëjë këtë riparim. Bazuar ne ankesën 

e konsumatorit, me datë 05.04.2024 Departamenti I shërbimeve per konsumatori ne KEDS, ka lëshuar 

përgjigjen ne te cilën thuhet se: “ju informon se kërkesa juaj per ndryshimin e zgjidhjes teknike 

përkatësisht mos përfshirja e ndërrimit te kthinave 10(20)kV, refuzohet dhe mbesin ne fuqi kushtet 

teknike te dhëna sipas PEE paraprak nr. 1219 dt.05.02.2024 me Arsyetimin se: Kërkesa juaj per revidim 

te zgjidhjes teknike përkatësisht mos përfshirja e ndërrimit te kthinave 10(20)kV, refuzohet pasi qe 

kthinat ekzistuese nuk plotësojnë kushtet teknike per kyçje te re sipas zgjidhjes suaj teknike dhe 

rrjedhimisht vlen Pëlqimi Elektroenergjetik paraprak me nr. 1219 dt.05.02.2024 

Bordi ka shqyrtuar kërkesën e aplikuesit dhe informon se neni 10.3 paragrafi 1 dhe 4 i Metodologjisë 

së taksave te Kyçje s përcakton edhe detyrimet e palëve lidhur me  Pranimin të ofertës për kyçje të 

OSSH e ku thuhet se: 1. Nëse Aplikuesi dëshiron të pranoj ofertën e OSSH-së për tu kyçur në Sistemin 

e Shpërndarjes, ai duhet ta pranoj atë ofertë në pajtim me të gjitha kushtet e saj, përfshirë: kushtet e 

zgjidhjes teknike, mundësinë që OSSH të bëjë implementimin e rrjetit të ri si edhe mundësinë e 

transferimit të aseteve të Aplikuesit të OSSH. Në rastet e refuzimit nga pala për transferin e aseteve 

tek OSSH, atëherë pika matëse do të vendoset në pikën e kyçjes së OSSH dhe 4. Në rast se Aplikuesi 

zgjedh që punimet do të ndërmerren nga një kontraktues i licencuar, atëherë Aplikuesi në 

bashkëpunim me kompaninë e licencuar është përgjegjës për furnizimin, ndërtimin dhe instalimin e 

aseteve të reja dhe aty ku është e nevojshme edhe të aseteve të përforcimit. OSSH mban të drejtën e 

mbikëqyrjes së punimeve ndërtimore dhe të instalimit të aseteve elektrike. Aplikuesi gjithashtu merr 

përgjegjësinë për sigurimin e të gjitha lejeve të nevojshme sipas ligjeve të Kosovës. Gjithashtu, 

Aplikuesi duhet t’ia siguroj OSSH emrin e kompanisë së licencuar dhe duhet të siguroj edhe emrat 

përgjegjës që do të punojnë për ndërtimin dhe instalimin e aseteve të reja, në mënyrë që OSSH t’i 

siguroj leje hyrjet për të kryer punimet, kurse per rastet kur aplikuesi nuk është i kënaqur me kushtet 

e ofruara atëherë i njëjti bazuar ne paragrafin 6 te këtij neni ka te drejtë te kundërshton ne OSSH. Ne 

paragrafin 6 theksohet se: “Nëse Aplikuesi nuk është i kënaqur me kushtet e ofruara nga OSSH ose me 

trajtimin e kërkesës për kyçje të OSSH-së, Aplikuesi mund të iniciojë një ankesë pranë OSSH sipas 

Rregullës për Zgjidhjen e Ankesave dhe Kontesteve në Sektorin e Energjisë. Nëse Aplikuesi ende nuk 

është i kënaqur me veprimet e OSSH-së ka të drejtë të iniciojë ankesë pranë Rregullatorit”. Bordi i 

ZRRE-së vlerëson se aplikuesi ka kundërshtuar Zgjidhjen teknike te ofruar nga KEDS, përkatësisht ka 

kundërshtuar ndërrimin e kthinave ne TSB “ELANI” me kod 50000004002. 

Bazuar ne nenin 9 të Rregullës për Kushtet e Përgjithshme të Furnizimit me Energji, ekzistojnë dy lloje 

të Kyçjes: Kyçje e cekët dhe kyçje e thellë. Për më tepër sipas nenit 8 të Metodologjisë së Taksave për 

Kyçje së OSSH, theksohet se: 

“1. Në varësi të kushteve teknike të kyçjes në sistemin e shpërndarjes, ekzistojnë dy lloje 
kryesore të kyçjeve, që përcaktohen në nenin 9 të Rregullës për Kushtet e Përgjithshme të 
Furnizimi me Energji dhe përkufizohen në nenin 2 të Parimeve të Përcaktimit të Tarifave të 
Shfrytëzimit të Rrjetit të Shpërndarjes dhe Taksave për Kyçje: 
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1.1.Kyçje e Cekët - është një kyçje në rrjetin e shpërndarjes për të cilën nuk ka nevojë për 
zgjerim apo përforcim të rrjetit ekzistues:  

1.1.1 Kyçje e Cekët” nënkupton se Aplikuesi do të mbuloj vetëm ato kosto që shkaktohen 
nga krijimi i një kyçjeje të re në pikën më të afërt të përshtatshme të rrjetit 
ekzistues të shpërndarjes të përcaktuar nga OSSH. 

1.2. Kyçja e thellë – është një kyçje në rrjetin e shpërndarjes, për të cilën ka nevojë për      
zgjerim, dhe apo përforcim të rrjetit ekzistues, për të përmbushur kërkesën e 
aplikuesit.  

1.2.1 Kyçja e thellë nënkupton se, aplikuesi do të mbuloj kostot e aseteve të nevojshme 
për kyçje, në pikën më të afërt të përshtatshme të kyçjes në sistemin ekzistues të 
shpërndarjes, plus çfarëdo kostosh indirekte që shkaktohen nga punë të 
ndërlidhura me përforcimin, zgjerimin apo rikonfigurimin e rrjetit ekzistues, e të 
cilat shkaktohen si pasojë direkte e operimit të pikës së kyçjes”.  

Bordi i ZRRE-së pas analizave të bëra dëshmive dhe argumenteve të paraqitura nga palët e ne veçanti 

kërkesën e aplikuesit per Pëlqimi elektroenergjetik, Pëlqimi Elektroenergjetikdhe Zgjidhja Teknike me 

nr. 1219 dt.05.02.2024, përgjigja e KEDS nr. 4208 datë 05.04.2024, Rregullës Per Kushtet e 

Përgjithshme te Furnizimit me Energji, Metodologjisë se taksave per kyçje te rrjetit te Shpërndarjes 

dhe Ligjin per Energji Elektrike LIGJI Nr. 05/L - 085, ka vendosur si në dispozitivin e këtij vendimi.  

Këshillë Juridike: Pala e pakënaqur me këtë Vendim mund të iniciojë konflikt administrativ në Gjykatën 

Kompetente, brenda tridhjetë (30) ditëve nga data e pranimit të Vendimit ose nga data e publikimit të 

tij në faqen elektronike të ZRRE-së, cilado që ndodh e fundit. 

Bordi i ZRRE-së: 

_____________________  
 Ymer Fejzullahu, Kryesues  

_____________________ 
Lutfije Dervishi, Anëtare 

_____________________ 
Gani Buçaj, Anëtar 

_____________________ 
 Arta Isufi, Anëtare 

_____________________ 
 Adnan Preniqi, Anëtar 

 

 

Vendimi u dërgohet: 

 KEDS,  

 Konsumatorit: V.K., - “Rugove” SH.P.K dhe 

 Arkivit të ZRRE-së 
 


